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1 Allgemeine Informationen

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Anleitung ist ein fester Lieferbestandteil jedes Kombiwechselrichters HP-COMPACT. Sie
dient als Richtlinie flr den sicheren und effizienten Betrieb des HP-COMPACT. Die Anleitung ist
nur gultig fur die folgenden Gerate und Optionen:

- HP-COMPACT: HPC2512 - HPC4024 - HPC5048 — HPC7048
- Temperatursonde: CT-35

- Fernsteuerung: RCC-01

- Fernsteuerung fur ,Power Sharing“: RPS-01

Jede Person, die einen HP-COMPACT installiert und/oder mit einem HP-COMPACT arbeitet,
muss vollstandig mit dem Inhalt dieser Anleitung vertraut sein und strikt alle Warn- und Sicher-
heitshinweise befolgen. Die Installation des HP-COMPACT und Arbeiten daran mussen von
qualifiziertem und dafir ausgebildetem Personal ausgeflhrt werden. Installation und Anwen-
dung mussen in jedem Fall den jeweiligen ortlichen Installations- und Sicherheitsvorschriften
entsprechen.

1.2 Qualitat und Garantie

Wahrend der Produktion und der Montage der HP-COMPACT durchlaufen samtliche Gerate
mehrere Kontrollen und Tests. Fabrikation, Kontrollen und Tests erfolgen gemass genau festge-
legten Protokollen. Jeder HP-COMPACT hat seine eigene Seriennummer, welche dazu dient
bei eventuellen Kontrollen oder Reparaturen auf die genauen Geratedaten zuruckzugreifen.
Entfernen Sie darum nie das Typenschild mit der Seriennummer. Die Fabrikation, Montage und
Tests aller HP-COMPACT werden vollstandig in unserer Firma in Sion (CH) ausgefihrt. Die
Garantie fir dieses Gerat gilt fUr die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Anwendungen und
Betriebsfalle.

Die Garantiedauer fur die HP-COMPACT betragt 2 Jahre.

1.3 Garantieausschluss

FUr Schaden, welche durch Anwendungen, Manipulationen, Betriebsfalle und Behandlungen
entstehen, welche nicht ausdrucklich in dieser Betriebsanleitung aufgefuhrt sind, konnen keine
Garantieleistungen gewahrt werden.

Nachfolgend eine Liste von Fallen flr welche explizit keine Garantie gewahrt wird.

e Uberspannungen an den Eingangen (z.B. 48V am Batterieeingang des HP-COMPACT
2512)

e Verpolung bei Batterieanschluss(+/- vertauscht)

¢ |n das Gerat eingelaufene Flissigkeiten oder Oxydation durch Kondensation
e Defekte durch mechanische Einflusse

e Nicht ausdriicklich von STUDER INNOTEC autorisierte Anderungen

e Nicht oder nur teilweise festgezogene Schrauben und Muttern nach Wechseln von Siche-
rungen oder Anschlusskabeln.

e Transportschaden, z.B. durch unsachgemasse Behandlung oder Verpackung

e Schéaden durch atmosphérische Uberspannungen (Blitzschlag)

1.4 Haftungsausschluss

Die Einhaltung dieser Betriebsanleitung und der Bedingungen und Methoden der Installation,
dem Betrieb, der Verwendung und der Wartung dieses Gerates kénnen von der Firma STUDER

INNOTEC nicht kontrolliert oder uberwacht werden. Daher Ubernehmen wir keinerlei Haftung
und Verantwortung fur Schaden, Verluste und Kosten, die aus dem Betrieb dieses Gerates ent-
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stehen oder die aus fehlerhafter Installation, unsachgemassem Betrieb oder falscher Verwen-
dung und Wartung entstehen oder in irgendwelcher Art und Weise damit zusammenhangen.
Ebenso Ubernehmen wir keine Verantwortung fur patentrechtliche Verletzungen oder Verlet-
zung anderer Rechte Dritter, die aus der Verwendung dieses Gerates entstehen.

Der Einsatz und Betrieb von Geraten von STUDER INNOTEC obliegt in jedem Fall der Verant-
wortung des Kunden.

Die in dieser Beschreibung erwahnten Gerate sind nicht fur den Betrieb von lebenserhaltenden
Systemen einzusetzen.

Die Firma STUDER INNOTEC behélt sich das Recht vor, Anderungen der technischen Daten
dieses Gerates oder dieser Betriebsanleitung ohne vorherige Mitteilung oder Ankundigung vor-
zunehmen.

1.5 Warnungen
Diese Betriebsanleitung muss so aufbewahrt werden, dass sie den Benutzern jederzeit zur Ver-
fugung steht. Die Benutzer mussen mit den Warn- und Sicherheitsangaben vertraut sein.

Beim Betrieb des HP-COMPACT treten an dessen Anschlissen und im Gerateinnern lebensge-
fahrliche Spannungen auf. Arbeiten am Gerat und an der Installation durfen nur von entspre-
chend ausgebildeten und daflir geschulten Personen ausgefiihrt werden.

Die gesamte mit dem HP-COMPACT zusammenhangende Installation muss in jedem Fall den
jeweiligen gultigen Vorschriften entsprechen.

Nicht von STUDER INNOTEC schriftlich autorisierten Personen ist es gusdrﬂcklich untersagt,
Anderungen oder Reparaturen am Gerat auszufihren. Fur autorisierte Anderungen durfen nur
Originalteile verwendet werden.

Der HP-COMPACT darf nur dann betrieben werden, wenn er gemass dieser Anweisung instal-
liert ist und wenn samtliche Teile richtig montiert sind.

An den Ein- und Ausgangen der Gerate durfen nur die daflr vorgesehenen Energiequellen oder
Verbraucher angeschlossen werden.

Um an einem HP-Compact gefahrlos Unterhalt oder Reparaturen auszufuhren, miussen samtli-
che Anschllsse vorher abgetrennt werden.

Vorsicht: Auch wenn ein HP-COMPACT von samtlichen Anschliissen getrennt wurde,
konnen an dessen Ausgang noch lebensgefahrliche Spannungen anliegen. Um dies zu
vermeiden, muss der HP-COMPACT mit der ON/OFF-Taste eingeschaltet werden. Nach
einer Minute ist die Elektronik entladen und die jeweiligen Arbeiten konnen gefahrlos
ausgefuhrt werden.

Der HP-COMPACT ist nur fir Innenmontage geeignet und darf auf keinen Fall Schnee, Regen
oder sonstigen Flussigkeiten ausgesetzt werden. Bei Montage in Fahrzeugen muss darauf ge-
achtet werden, dass er vor Spritzwasser geschutzt ist.

An einen HP-COMPACT durfen nur Blei-Saure- oder Blei-Gel- Batterien angeschlossen wer-
den.

Vorsicht: Blei- Saure- Batterien sowie auch Blei- Gel- Batterien erzeugen im normalen Betrieb
ein hoch explosives Gas. In der Nahe von Batterien durfen weder Feuer entfacht noch Funken
erzeugt werden. Die Batterien mussen in einem gut bellfteten Raum untergebracht sein, und
sie miUssen so untergebracht sein, dass aus Unachtsamkeit keine Kurzschllisse auf deren An-
schlussen entstehen konnen.

Versuchen Sie nie gefrorene Batterien zu laden.

Ein HP-COMPACT darf nicht fur lebenserhaltende Anlagen oder Applikationen verkauft oder in
solchen Anlagen eingesetzt werden.

1.6 Besondere Schutzmassnahmen
e Bei Arbeiten an Batterien muss fir eventuelle Hilfeleistung immer eine 2. Person in Rufnahe
sein.
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Genugend frisches Wasser und Seife muss in der Nahe bereitgestellt werden, damit bei
Kontakt der Saure mit Kleidern Haut oder Augen die entsprechenden Stellen sofort gut ge-
waschen werden kdnnen.

Bei Saurekontakt mit den Augen mussen diese mindestens wahrend 15 Minuten mit kaltem
Wasser grundlich gespult werden. Es empfiehlt sich, danach sofort einen Arzt aufzusuchen.

Mit Backpulver kann Batteriesaure neutralisiert werden. Halten Sie darum immer eine Hand-
voll davon bereit.

Bei Arbeiten mit metallischen Werkzeugen in der Nahe oder an den Batterien ist besondere
Vorsicht geboten. Mit Werkzeugen wie Schraubenzieher, Schraubenschlissel usw. kdnnen
Kurzschllsse verursacht werden. Dabei entstehende Funken kénnen eine Explosion verur-
sachen.

Bei Arbeiten an Batterien missen auch alle personlichen Metallteile wie Ringe, Hals- und
Armbander, Uhren usw. abgelegt werden. Batterien sind so stark, dass bei Kurzschlissen
mit solchen Gegenstanden diese sofort zum Schmelzen gebracht werden und somit schwe-
re Brandwunden entstehen konnen.

Halten Sie sich an die Vorschriften des Batteriefabrikanten.

Unter bestimmten Bedingungen kann der HP-COMPACT oder ein angeschlossener Genera-
tor automatisch starten. Bei Arbeiten an der elektrischen Installation muss darum sicherge-
stellt sein, dass diese Gerate vorher von der Installation getrennt wurden.

2 Einfuahrung

Der HP-COMPACT ist ein Sinuswechselrichter mit integriertem Batterielader mit vielen Zusatz-
funktionen der fur den Einsatz als netzunabhangiges Wechselstromversorgungssystem oder als
unterbrechungsfreie Stromversorgung entwickelt wurde.

2.1 Prinzip Schema

Schutzschalter (thermisch)
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o0 - @ AC OUT

100nF
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2.2 Beschreibung der Hauptfunktionen

2.2.1 Der Wechselrichter

Der im HP-COMPACT eingebaute Sinuswechselrichter erzeugt eine ausserst prazise span-
nungs- und frequenzstabile, sinusformige Wechselspannung. Um auch grosse Lasten wie Elek-
tromotoren usw. starten zu kdnnen, steht dem Verbraucher eine kurzzeitige Startleistung gros-
ser als die Nominalleistung des HP-COMPACT zur Verfugung.

Der Wechselrichter ist gegen Uberlast, Ubertemperatur und Kurzschluss geschitzt. Ein Leis-
tungsteil mit modernsten Power-MOS-FET Transistoren, ein Ringkerntransformator und ein
schnelles Regelsystem bilden einen robusten und zuverlassigen Wechselrichter mit hochstem
Wirkungsgrad. Eine von 1 — 20 Watt einstellbare Standby- oder Lasterkennungsschaltung sorgt
fur kleinsten Energieverbrauch und madglichst lange Lebensdauer der Batterie.

2.2.2 Der Transferschalter

Der HP-COMPACT kann an eine Wechselstromquelle angeschlossen werden. Zum Beispiel an
Notstromgeneratoren oder ans offentliche Netz. Uber den Transferschalter steht einerseits die-
se Wechselspannung am Ausgang fur die angeschlossenen Verbraucher zur Verfigung. Ande-
rerseits werden damit die Batterien geladen. Die Energieaufteilung zwischen Verbraucher und
Batterielader erfolgt automatisch.

2.2.3 Der Batterielader

Der eingebaute Batterielader ist so ausgelegt, dass er die Batterien moglichst schnell und voll-
standig laden kann. Ein mikroprozessorgesteuerter, 3- resp. 4- stufiger Ladeprozess sorgt fur
eine optimale Ladung der Batterien. Der gewunschte Ladestrom kann von 0 — 70/90/100/ 110A
(je nach Model) stufenlos eingestellt werden. Der Batterielader ist fur Blei- Saure- und Blei- Gel-
Batterien ausgelegt. Dank einem geregelten Schwebeladungssystem (Ladeerhaltung) kann die
Batterie ununterbrochen angeschlossen bleiben.

Die Einstellung muss entsprechend den Batteriekapazitaten und der zu ladenden Energiequelle
vorgenommen werden.

2.2.4 Die Fernsteuerung (Remote control)

Als Option kann eine Fernsteuerung am HP-COMPACT angeschlossen werden. Alle Bedie-
nungselemente und Anzeigen mit Ausnahme der Pegeleinstellungen sind auf dieser Fernsteue-
rung vorhanden. Die Fernsteuerung ist mit einem 20m langen Kabel versehen. Dieses Kabel
kann bis auf 40m verlangert werden.

2.2.5 Fernsteuerung fir Power Sharing (Automatische Eingangsstromaufteilung)

Diese Fernsteuerung RPS-01 kann am HP-COMPACT in der Buchse fur die Temperatursonde
angeschlossen werden. Mit dem Drehknopf kann der maximale Strom der zur Verfugung ste-
henden Energiequelle eingestellt werden.

2.3 Batterie Verschaltungen

Blei- Saure- Batterien stehen normalerweise als Blocke fur 2V, 6V oder 12V zur Verfugung. Um
die bendtigte Betriebsspannung und Kapazitat der Batterien fir den Betrieb des HP-COMPACT
zu erzeugen, mussen in den meisten Fallen mehrere Batterien parallel und oder in Serie ge-
schaltet werden. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgefuhrt.
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2.3.1 Parallelschaltung
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2.3.2 Serieschaltung
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3 Montage

3.1 Ort der Montage
Der Standort des HP-COMPACT muss nach folgenden Kriterien ausgewahlt werden:

- Geschutzt vor unbefugtem Zugriff
- Trockener, staubfreier Raum, keine Kondensation

- Nie direkt Uber der Batterie montieren und auch nie in einem Schrank zusammen mit
der Batterie

- BelUftungslocher freihalten. Bei mobilem Einsatz muss darauf geachtet werden, dass
die Vibrationen moglichst klein sind.

3.2 Befestigung

Grundsatzlich sollte der HP-COMPACT vertikal mit den Anschlissen nach unten montiert wer-
den.

Zuerst die mitgelieferte Befestigungsschiene sicher an der Wand an der vorgesehenen Stelle
festschrauben. Vorsicht: Diese Befestigungsschiene muss an einer Wand befestigt werden die
das Gewicht des HP-COMPACT tragen kann. Danach den HP-COMPACT an dieser Schiene
einhangen und mit 2 entsprechenden Schrauben durch die beiden Locher an der Unterseite des
Gerates befestigen.

Vorsicht: Der HP-COMPACT muss volistandig befestigt werden und darf auf keinen Fall
nur in der Schiene eingehangt werden, denn das Gerat konnte runterfallen und erhebli-
che Schaden verursachen!

In Fahrzeugen sollte der HP-COMPACT auf vibrationsdampfenden Elementen befestigt wer-
den. Der HP-COMPACT darf nicht auf eine brennbare Unterlage montiert werden, da die Ge-
hauseruckseite bis 60 Grad Celsius heiss werden kann.

3.3 Anschluss

3.3.1 Allgemeine Hinweise zum Anschluss:

e Der Kabelanschluss auf den Klemmen AC INPUT / AC OUTPUT erfolgt mit einem Schrau-
benzieher Nr.3 und der Anschluss auf den Klemmen AUX RELAY mit einem Schraubenzie-
her Nr.2.

e Der Leiterquerschnitt der Kabel die auf diese Klemmen gefuhrt werden muss den Installati-
onsvorschriften entsprechen.

e Samtliche Anschlusskabel, auch die Batteriekabel, missen mit einer Zugentlastung montiert
werden.

e Die Batteriekabel mussen mit entsprechenden Kabelschuhen an den Anschlissen ,Battery”
mit den M8 Schrauben befestigt werden. Fur die HP-COMPACT 4024, 5048 und 7048 sollte
die beigelegte Sicherung montiert werden (siehe Zeichnung). Die Kabelquerschnitte fur die
HP-COMPACT 2512, 4024, 5048 und 7048 sollten bzw. 95mm? 70mm? 50mm? und 70
mm? betragen. Die Batteriekabel sollten méglichst kurz (max. 2m) gehalten werden.

e Um die Batteriekabel zu schiitzen, muss direkt auf der Batterie eine dem Leiterquer-
schnitt entsprechende Sicherung montiert werden.

e Samtliche Kabel mussen gut festgeschraubt sein. Zur Sicherheit empfehlen wir eine jahrli-
che Kontrolle. Bei mobilen Anlagen sollten die Anschlusse 6fter kontrolliert werden.

e Der Anschluss muss von ausgebildeten Fachleuten ausgefuhrt werden. Das fur die Installa-
tion verwendete Material wie Kabel, Steck- und Verteildosen, Sicherungen usw. muss den
jeweils gultigen Installationsvorschriften fir Niederspannungsanlagen entsprechen.

Betriebsanleitung HP-COMPACT V2.0 D 8
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3.3.2 Abdeckung fiir den Kabelanschluss

Nach jeglicher Intervention an den Anschlissen muss der Kabelanschlussteil mit dem dafur
vorgesehene Deckel geschlossen und festgeschraubt werden.

3.4 Anschlussplan / Frontseite

\| control

@)L
]

@

RemotF

@®
®
®

. Auxiliary
temperature sensor CT35 Battery ACin contact AC out

=

+® H@ © © /e
22|l 2@
5@& —§Lde§J

z| S

remote power sharing RPS-01

@ |

AL L 1

\ J /N J\ J
© J
A Battery +/- Anschlussschr. (M8) flr Batteriekabel (HPC4024/5048/7048 mit
Sicherung)
B Reserve
C Remote contr. Steckanschluss fir Fernsteuerung RCC-01
D Transfer delay Schiebeschalter fur Transferverzégerung
E Equalize Schiebeschalter fur Egalisierung der Batterie
F Temp. Steckanschluss fur Temperatursonde CT-35 und oder RPS01
G Aux. Contact Anschlussklemmen fur den Hilfskontakt
H AC Input Anschlussklemmen fur Wechselspannungseingang.
J Typ.... Typenschild mit Leistungsdaten und Seriennummer
K AC Output Anschlussklemmen fur Wechselspannungsausgang
L Reserve
M Kabeleinfuhrung Fir Fernsteuerung RCCO01, Temperatursonde CT-35 und RPS-01
N Schutzschalter  Schutzschalter 30A (oder 50A fur HPC7048) fir das Transfersystem

3.5 Verdrahtung
Der Anschluss des Kombigerates HP-COMPACT ist eine wichtige Etappe bei der Installation.
Achten Sie darum gut darauf, dass die Anschlussarbeiten sauber und korrekt ausgefuhrt wer-
den und dass auf keinen Fall die Anschlussdrahte auf falsche Klemmen geflihrt werden.

Betriebsanleitung
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Der Anschluss des HP-COMPACT muss in folgender Reihenfolge ausgefuhrt werden. Bei einer
eventuellen Demontage ist die umgekehrte Reihenfolge einzuhalten.

3.6 Voreinstellungen

3.6.1 Voreinstellung

Bevor Sie mit der Verdrahtung des HP-COMPACT beginnen, muss der verwendete Batterietyp
eingestellt werden. Falls Gel-Batterien verwendet werden, muss der kleine Schiebeschalter ,E-
qualize“(E) in die Position OFF (Schiebeschalter nach unten) gebracht werden. Falls ,normale®
Blei — Saure — Batterien verwendet werden und diese eine erhdhte Ausgleichsladung vertragen,
kann der Schiebeschalter ,Equalize® in die Position ON gebracht werden. Mit dieser Einstellung
wird bei jedem 25. Zyklus automatisch eine Ausgleichsladung ausgefuhrt. Im Zweifelsfalle muss
der Schiebeschalter auf der Stellung OFF belassen werden.

3.6.2 Anschluss der Batterie
3.6.2.1 Batteriekabelanschluss auf der Geréteseite

Vor dem Aufpressen der Kabelschuhe die beigelegten Stopfbuchsen auf die Batteriekabel
schieben. Kabelschuhe aufpressen, Die Farben der Batteriekabel mussen den jeweiligen gulti-
gen Installationsvorschriften —

entsprechen. Gewdhnlich  gilt B Kabelshuhe M8

rot fir den Pluspol und Sﬁ?éﬂigicwgﬁf
schwarz fur den Minuspol. Bat-

teriekabel fir den Pluspol ge- — AN ,

mass nebenstehender Zeich- g — b

nung mit der M8 x 16 Schraube
auf ,+ Battery“ gut festschrau- |
ben.

Danach das Batteriekabel fur den Minuspol gemass untenstehender Zeichnung mit der Schrau-
be M8 x 30 auf ,- Battery® gut festschrauben. Die Sicherung muss unbedingt gemass der
Zeichnung montiert werden. Die Isolationsscheibe darf weder weggelassen noch durch eine
Metallscheibe ersetzt werden! Der HPC 2512 wird ohne diese Sicherung geliefert. Das Batte-

riekabel flir den Minus-pol — Kabelshuhe M10
muss somit wie jenes fiir den - / |I:I:EI.‘: Schraube M8x30
Isolationscheibe
Pluspol festgeschraubt wer- 7 Sicherung CES
den. Zum Schutz muss auf 9
dem Kabelanschluss auf der
Batterie eine entsprechende —

Sicherung montiert werden.

3.6.2.2 Anschluss der Batterien

Vorsicht: Vor dem Batterieanschluss unbedingt die richtige Polaritat berpriifen und mit
einem Voltmeter die Spannung kontrollieren. Verpolung oder Uberspannung konnen das
Gerat stark beschadigen

Bereiten Sie die Batterien fur den Anschluss vor: Passende Batterieklemmen, entsprechende
Sicherung auf einer oder beiden Klemmen (entsprechend den gultigen Installationsvorschriften).
Batteriekabel vorbereiten, wenn notig Kabelschuhe aufpressen. Das rote Kabel auf dem
Plus(+)-Pol und das schwarze Kabel auf dem Minus(-)-Pol befestigen. Beim Kontakt mit dem
Batteriepol beim Anschluss des zweiten Kabels entsteht ein Funke, weil kurzzeitig ein hoher
Strom in den HP-COMPACT fliesst (die Kondensatoren werden geladen). Befolgen Sie darum
strikt die in dieser Beschreibung empfohlenen Schutzmassnahmen. Kontrollieren Sie, ob die
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rote Leuchtdiode OFF (13) leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, dricken Sie bitte kurz die Tas-
te ON/OFF (19), darauf muss OFF leuchten.

Beim Anschluss der Batterie benétigt der HP-COMPACT 1 — 2 Minuten um die jeweilige Batte-
riekapazitat zu berechnen. Wahrend dieser Zeit wird der Batteriezustand als 100% geladen an-
gezeigt (LED 15 — 18 leuchten).

Leuchtet die LED 12 Battery Low/High, ist die Batteriespannung zu tief. Blinkt die LED 12 Batte-
ry Low/High, ist die Batteriespannung zu hoch. Vorsicht: Bei zu hoher Batteriespannung kann
der HP-COMPACT zerstort werden (zum Beispiel bei Anschluss eines HPC2512 an eine 24
oder 48V-Batterie).

Wurde der HP-COMPACT trotzdem mit falscher Polaritat angeschlossen, ist mit grosster Wahr-
scheinlichkeit die Sicherung defekt. Bevor die Sicherung gewechselt wird, missen samtliche
Anschlisse entfernt werden; auch die Batterie muss abgeklemmt werden. Arbeitet der HP-
COMPACT nach dem Auswechseln der Sicherung und der Richtigstellung der Polaritat nicht, ist
das Gerat defekt und muss zur Reparatur gesandt werden.

3.6.3 Anschluss der 230Vac-Verbraucher (AC OUT)

Die 230V Verbraucher mussen auf den Schraubklemmen AC OUT angeschlossen werden.
Verwenden Sie dazu ein 3-adriges Kabel mit einem entsprechenden Leiterquerschnitt. Die An-
schlusse sind wie folgt gekennzeichnet: “N“ Nulleiter, “PE* Erde(mit dem Gehause verbunden),
.L“ Phase. Vorsicht: Auf diesen Klemmen liegt eine lebensgefahrliche Spannung von
230V an. Vor jeglicher Manipulation muss der HP-Compact ausgeschaltet sein (LED 13
leuchtet).

3.6.4 Anschluss des 230Vac Eingangs (AC IN)

Die 230V-Speisung vom Netz oder von einem Generator muss auf den Schraubklemmen AC IN
angeschlossen werden. Verwenden Sie dazu ein 3-adriges Kabel mit einem entsprechenden
Leiterquerschnitt. Die Anschlisse sind wie folgt gekennzeichnet: “N“ Nulleiter, “PE®“ Erde(mit
dem Gehause verbunden), “L* Phase.

3.6.5 Anschluss des Hilfskontaktes

Dieser Kontakt ist ein potentialfreier Wechselkontakt. Die zugelassenen Spannungen und Stro-
me fUr diesen Kontakt sind in den technischen Daten festgelegt. Die Kontaktdarstellung auf der
Anschlussfront ist in Ruhestellung (nicht aktiv) des Relais gezeichnet (LED 5 “Contact active®
geldscht).

3.6.6 Anschluss der Fernsteuerung (Remote control RCC-01)

Die Fernsteuerung RCC-01 wird mit einem 20m langen Kabel mit einem Stecker RJ11/8 in die
mit ,Remote control“ bezeichnete Buchse “C* eingesteckt. Die Fernsteuerung kann in jeder Be-
triebssituation ein- bzw. ausgesteckt werden. Den Stecker ohne Kraftaufwand einschieben, bis
ein horbares Klicken das Einrasten anzeigt. Das gleiche Vorgehen gilt fur den Stecker in der
Fernsteuerung. Die Lange des Kabels fur die Fernsteuerung kann bis auf 40m verlangert wer-
den.

3.6.7 Anschluss der Temperatursonde (Temp. CT-35)

Die Temperatursonde CT-35 wird mit einem 3m langen Kabel mit einem Stecker RJ11/6 in die
mit ,Temperatur Sensor‘ bezeichnete Buchse ,F“ eingesteckt. Die Temperatursonde kann in
jeder Betriebssituation ein- bzw. ausgesteckt werden. Den Stecker ohne Kraftaufwand ein-
schieben, bis ein horbares Klicken das Einrasten anzeigt. Die Temperatursonde muss an der
Seitenwand der Batterie oder in deren Nahe festgeklebt werden. Das Kabel der Temperatur-
sonde darf nicht mit den Batteriekabeln zusammengebunden oder in einem Strang ver-
legt werden.
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3.6.8 Anschluss der Fernsteuerung fiir die autom. Leistungsaufteilung ,,Power Sharing*

(RPS-01)

Diese Fernsteuerung wird mit einem 20m langen Kabel mit Stecker RJ11/6 in die mit ,Tempera-
tur Sensor® bezeichnete Buchse ,F“ eingesteckt. Sie kann in jeder Betriebssituation ein- bzw.
ausgesteckt werden. Den Stecker ohne Kraftaufwand einschieben, bis ein hérbares Klicken das
Einrasten anzeigt. Falls diese Fernsteuerung und auch die Temperatursonde verwendet wer-
den, muss ein kurzes Kabel mit einem Y-Stecker in der Buchse ,F“ eingesteckt werden (kann

als Option bestellt werden)

4 Bedienung

4.1 Anzeigen und Bedienelemente

INPUT LIMIT
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4.2 Leuchtdioden
LED | Bezeichnung LED leuchtet LED blinkt
1 AC IN Eine Spannung entsprechend |[Eine Spannung, ausserhalb der
den eingestellten Werten liegt|eingestellten Werte, liegt am Ein-
am Eingang AC IN an gang AC IN an, oder der HP-
COMPACT befindet sich in Syn-
chronisationsphase
2 CHARGER Der Batterielader arbeitet Der Batterielader ist voribergehend
ausser Betrieb und startet in den
nachsten 10 Sekunden. Oder er ist
durch Programmierung gesperrt
3 Reserve
4 Program Programmodus fur Hilfskon-
takt
5 Contact active Der Hilfskontakt ist aktiv
6 Contact manual Der Hilfskontakt wurde ma-
nuell betatigt
7 Das Transfersystem ist aktiv. | Die Transferfunktion ist mittels Pro-
Die Eingangsspannung wird|grammierung gesperrt
direkt an den Ausgang AC
OUT geleitet
8 AC OUT Am Ausgang AC OUT liegt|Der Wechselrichter ist im Standby-
Spannung an Modus
9 INVERTER Der Wechselrichter arbeitet Der WR ist mittels Programmierung
gesperrt
10 |Over Temp. Der HP-COMPACT ist wegen
Uberhitzung  voriibergehend
ausser Betrieb
11 | Overload Der HP-COMPACT ist wegen
Uberlast oder Kurzschluss
ausser Betrieb
12 | Batt. Low/High Die Batteriespannung ist zu|Die Batteriespannung ist oder war
tief zu hoch
13 |OFF Der COMPACT ist ausge-|Der HP-COMPACT ist voruberge-
schaltet Wiedereinschalten |hend ausgeschaltet. Das Wiede-
nur manuell moglich reinschalten erfolgt automatisch so-
bald der Fehler verschwunden ist !
14 | Equalize Ein Egalisierungszyklus ist|Der Batterielader macht einen Ega-
programmiert lisierungszyklus
15— Ladezustand der Batterie LED 15: Der Lader ist in der Ab-
18 25%/50%/75%/100% sorbtionsphase
25 |Power Monitor Ausgangsleistung in % der Nominalleistung (Betriebsart Wechsel-
richter) sowie Ladestrom in A (Betriebsart Batt.-Lader)
(Bei aktiviertem ,Power Sharing“ leuchtet der obere rote Balken)
4.3 Tasten
19 |ON/OFF Ein- bzw. Ausschalten des HP-COMPACT (Hilfstaste fur Pro-
gramm.)
20 |RESET Akustisches Signal aus (Hilfstaste fir Programmierung)
21 | Aux. Contact Manuelle Steuerung des Hilfskontakt (Hilfstaste fur Programmie-

rung)

Betriebsanleitung
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4.4 Drehknopfe

22 |CHARGER Einstellen des max. Ladestroms

23 |TRANSFER Einstellen der Umschaltschwelle TRANSFER — Wechselrichter

24 |STANDBY Einstellen der Lasterkennungsschaltung

26 |INPUT LIMIT Einstellen des max. Stromes der am Eingang angeschlossenen
Energiequelle

4.5 Der Wechselrichter

Im HP-COMPACT ist ein Wechselrichter eingebaut, welcher eine Sinus- Wechselspannung
hochster Qualitédt erzeugt. Mit diesem Wechselrichter kdnnen jegliche Wechselstrom-
verbraucher 230Vac bis zur Nominalleistung des HP-COMPACT betrieben werden. Zum Star-
ten von Motoren steht mit dem HP-COMPACT erhdhte Leistung zur Verfigung.

Der Wechselrichtermodus wird angezeigt durch die LED 9 (Inverter). Wurde der Wechselrichter-
betrieb mittels Programmierung gesperrt, blinkt die LED 9. Wenn LED 9 und LED 8 leuchten, ist
der Wechselrichter in Betrieb und am Ausgang AC OUT liegen 230Vac an.

Die jeweilige Leistung der angeschlossenen Verbraucher wird auf dem Power Monitor und auf
der Fernsteuerung angezeigt.

4.5.1 Lasterkennungsschaltung ,Standby*“

Um die Batterie nicht unnotig zu entladen, schaltet sich der Wechselrichter automatisch aus,
wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, und automatisch wieder ein, wenn ein Verbraucher
eingeschaltet wird. Die LED 8 blinkt, wenn der Wechselrichter im Standby- Modus ist. Der Ein-
schaltpegel kann mit dem Drehknopf 24 ,STANDBY* eingestellt werden. Das Einstellen des
Einschaltpegels geschieht folgendermassen: Samtliche Verbraucher ausschalten (die LED 8
muss blinken); Drehknopf 24 nach rechts bis zum Anschlag drehen; kleinsten Verbraucher ein-
schalten (z.B. Ladegerat fur das Mobiltelefon); Drehknopf langsam nach links drehen bis LED 8
leuchtet.

Ist der Standby- Modus nicht erwtinscht, muss der Drehknopf 24 nach links in die Stellung OFF
gedreht werden.

4.5.2 Uberlast

Wird der Wechselrichter zu lange oder zu stark Uberlastet, erfolgt seine Abschaltung. Die LED
11 ,Overload® leuchtet und die LED 13 ,OFF“ blinkt. Nach ca. 10 Sekunden schaltet sich der
Wechselrichter automatisch wieder ein. Wird der Wechselrichter vier mal hintereinander in kur-
zer Folge Uberlastet, schaltet der Wechselrichter nicht mehr automatisch ein. Die LED 13 leuch-
tet dauernd. Ein Wiedereinschalten muss durch Drucken der Taste 19 ,ON/OFF* erfolgen.

4.5.3 Uberhitzung

Wird der Wechselrichter zu lange Uberlastet oder wird er bei zu hoher Umgebungstemperatur
betrieben, erfolgt seine Abschaltung. Die LED 10 ,Over Temp.“ leuchtet und die LED 13 ,,OFF*
blinkt. Nach Abkuhlung schaltet sich der Wechselrichter automatisch wieder ein. Eine Minute
bevor sich der Wechselrichter wegen Ubertemperatur abschaltet, ertdnt ein akustisches Signal.
Wenn der Hilfskontakt fiir das Ansprechen bei Ubertemperatur programmiert wurde, spricht der
Kontakt zusammen mit dem akustischen Signal an. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein
Notstromsystem gestartet werden, ohne dass eine Unterbrechung der Energieversorgung auf-
tritt.

4.5.4 Batteriezustand

Tiefentladungen von Blei-Saure-Batterien fihren zu grossem Kapazitatsverlust und vorzeitiger
Alterung. Der Batteriezustand wird darum laufend Uberwacht. Bei Unterspannung schaltet sich
der Wechselrichter ab. Die LED 12 ,Batt. Low/High“ leuchtet und die LED 13 ,OFF" blinkt.
Wenn die Batteriespannung wieder auf 12.1V / 24.2V | 48.4V ansteigt, schaltet sich der Wech-
selrichter automatisch wieder ein. Eine Minute bevor sich der Wechselrichter wegen Unter-
spannung
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abschaltet, ertont ein akustisches Signal. Falls der Hilfskontakt fir das Ansprechen bei Unter-
spannung programmiert wurde, spricht der Kontakt zusammen mit dem akustischen Signal an.
Auf diese Weise kann zum Beispiel ein Notstromsystem gestartet werden, ohne dass eine Un-
terbrechung der Energieversorgung auftritt.

Die Unterspannung ist auf 11.8V / 23.6V / 47.2V eingestellt. Diese Einstellung gilt fur die meis-
ten handelsublichen Batterien. Diese Spannungsschwelle wird von dem im HP-COMPACT ein-
gebauten Batteriemangement-System entsprechend der Last und dem Batteriezustand nachge-
fuhrt. Diese Einstellung ist etwa zu vergleichen mit der Entladeschlussspannung von
10.8V/ 21.6V / 43.2, welche fiir die meisten Batterien bei Nominallast angegeben wird.

Samtliche Spannungsschwellen kénnen programmiert werden. Die Beschreibung finden Sie im
Abschnitt Programmierung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Batteriehandler welche Werte fur
Ihre Batterie einzustellen sind.

4.6 Der Batterielader

Der vollautomatische Batterielader des HP-COMPACT ist ab Werk so eingestellt, dass die
meisten Blei-Saure- und Blei- Gel- Batterien optimal geladen werden. Sobald mindestens die
auf dem Drehknopf 23 eingestellte Wechselspannung am Eingang AC IN anliegt (LED 1 AC IN
leuchtet), schaltet der Batterielader automatisch ein (LED 2 CHARGER leuchtet). Die Batterie
wird entsprechend ihrem Ladezustand, den eingestellten Spannungsschwellen und dem Lade-
strom vollautomatisch aufgeladen. Dank dem eingebauten Schwebeladesystem kénnen die
Batterien bei eingeschaltetem Batterielader unbegrenzt lange angeschlossen bleiben.

Wahrend des Ladevorganges werden die Verbraucher am Ausgang AC OUT weiterhin versorgt
(LED 8 AC OUT leuchtet).

[Vigell] AlA]
2.50 < AN
Egalisierung V
5 < Absorption V
2.33 /’ 910_/—Schwebeladung v
Ladestrom A
Z

2.17 / \ 60
2.00 / \‘ 30

N A |Ladephase mit eingest. Strom
/ >t B |Egalisierungszeit
A y C |Absorptionszeit
B
— C D D |Schwebeladungsphase

4.6.1 Egalisierungsladung (Equalize)

Bevor Sie den HP-COMPACT fur eine Egalisierungsladung programmieren, missen Sie sich
bei Ihrem Handler erkundigen, ob die Batterien auch wirklich dafir geeignet sind.

Um bei Blei-Saure-Batterien die Elektrolytflissigkeit gut zu durchmischen und die Bleiplatten zu
,entschlacken®, empfiehlt sich von Zeit zu Zeit eine Egalisierung. Die Egalisierungsspannung
kann geandert werden. Das Vorgehen ist im Abschnitt ,Programmierung“ beschrieben. Wenn
der HP-COMPACT mit einer Blei-Saure-Batterie betrieben wird, welche fur Egalisierungsladun-
gen zugelassen ist, kann der Schiebeschalter ,E* in die Stellung ON gebracht werden(nach un-
ten schieben). In dieser Schalterstellung wird automatisch bei jedem 25. Ladezyklus eine Egali-
sierung wahrend 30 Minuten durchgefuhrt. Wahrend eines solchen Ladezyklus leuchtet die LED
14 und wahrend der Egalisierung blinkt sie. Ein Ladezyklus mit Egalisierung kann auch unab-
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hangig von der jeweiligen Programmierung gestartet werden. Dazu muss der Schiebeschalter
von der Position ,Off* in die Position ,On“ geschoben werden. Die LED 14 leuchtet auf. Falls die
periodische Egalisierung nicht erwinscht ist, muss nach diesem manuell ausgelosten Zyklus
der Schiebeschalter wieder in die Stellung ,,Off* gebracht werden.

VORSICHT: Wahrend der Egalisierung wird von den Batterien erheblich mehr Gas produ-
ziert. EXPLOSIONSGEFAHR BATTERIERAUM MUSS GUT GELUFTET WERDEN!! Nicht
dafir geeignete Batterien dirfen auf keinen Fall auf diese Weise geladen werden.

4.6.2 System zur automatischen Aufteilung des Eingangsstromes (Power sharing )

Damit die am Eigang des HP-COMPACT angeschlossenen Energiequellen (Netz oder Not-
stromgenerator) moglichst effizient genutzt werden konnen, ist ein automatisches System (Po-
wer Sharing) zur Aufteilung der Leistung zwischen Batterielader und Verbraucher eingebaut.
Die angeschlossenen Verbraucher haben gegentber dem Batterielader Prioritat. Entsprechend
der von den Verbrauchern verlangten Leistung wird der Ladestrom automatisch reduziert. Der
maximale am Eingang zur Verfigung stehende Strom wird mit einem Trimmer (26) eingestellt.
Wenn der Batterielader mit reduziertem Ladestrom arbeitet wird dies mittels des roten Leucht-
balkens 200% auf dem Power Monitor (25) angezeigt.

4.6.3 Einstellung des maximalen Eingangsstromes ,Input Limit*

Der am Eingang des HP-COMPACT zur Verfugung stehende

Strom wird durch die Leistung der angeschlossenen Stromquelle Generator | Strom
bestimmt (Generator, Netz usw.). Der Trimmer ,INPUT LIMIT* | Leistung | (230V)
(26) muss auf hochstens den maximalen Wert der Stromquelle | 500W 2A
eingestellt werden. 900W 4A
Wird zum Beispiel ein Generator mit 2000 Watt angeschlossen 1500W 6.5A
muss der Trimmer (26) auf hochstens 8,5A eingestellt werden.

Diesen Wert erhalt man, indem die Leistung von 2000 Watt durch 2000W 8,5A
230 geteilt wird. Wenn der HP-COMPACT an eine Stromquelle | 3000W 13A
angeschlossen wird die zum Beispiel mit einer 6A Sicherung ge- | 5000W 21A

schitzt ist, muss der Trimmer (26) ,Input Limit“ auf maximal 6A
eingestellt werden.

Diese Einstellung kann auch uber die optionale Fernsteuerung erfolgen (siehe 3.6.8). In diesem
Fall wird der kleinste eingestellte Wert berlcksichtigt

Achtung: Wenn der von den Verbrauchern aufgenommene Strom den der angeschlosse-
nen Quelle ubersteigt, ist dessen Begrenzung durch den HP-COMPACT nicht moglich!
Das bedeutet, dass der angeschlossene Generator uberlastet werden kann oder die dem
HP-COMPACT vorgeschaltete Sicherung anspricht.

4.6.4 Ladestrom Einstellung

Der maximale Ladestrom fur die Batterie kann mittels Drehknopf 22 (CHARGER) eingestellt
werden. Der Ladestrom der Batterie sollte auf ca. 10 — 20% der Batteriekapazitat eingestellt
werden. Das heisst, dass der Ladestrom fur eine Batterie mit 200Ah zwischen 20 — 40A einge-
stellt werden sollte.

Der Ladestrom wird auf dem POWER MONITOR (25) und auf der Fernbedienung ange-
zeigt.
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4.6.5 Batteriezustand
Der jeweilige Ladezustand der Batterie wird vom

eingebauten Mikroprozessor mit einem speziell o © e . -
dafiir entwickelten Algorithmus errechnet und mit 140 ()%, | Ladezyklus mit Egalisierung
den LED 15 — 18 angezeigt. Die LED 14 leuchtet, : 4000

wenn das System einen Ladezyklus mit Egalisie- 1;5 ‘ } Batterie 75 - 100%
rungsladung ausfuhrt. 1‘6 O ’ Batterie 50 — 75%
Bemerkung: die genaue Messung des Ladezu-

stands einer Batterie anhand elektrischer Parame- 17 Q I Batterie 25 — 50%

ter ist fast unmdglich. Anzeigen des Ladezustan- .

des sind darum immer nur mehr oder weniger 18 QO ] Batterie 0 — 25%

prazise Annaherungen. Das im COMPACT einge-

baute Messsystem berucksichtigt die Batterie-

spannung, den Entlade- respektive den Ladestrom sowie die Welligkeit der Spannung. Werden
die Batterien und der COMPACT entsprechend deren technischen Daten betrieben zeigt das
System den Zustand der Batterie verlasslich an. Bei folgenden nicht abschliessend behandelten
Betriebsfallen kann die Anzeige abweichen:

- Laden oder Entladen der Batterie mit zu hohen Stromen

- Querschnitt der Batteriekabel zu klein

- Schlecht befestigte oder korrodierte Batterieanschlisse

- Ladung der Batterien mit externen Batterieladern

- Entladung der Batterien mit nicht am COMPACT angeschlossenen Verbrauchern

- Bei Betrieb mit defekten oder sulfatierten Batterien.
Das heisst die Anzeige kann innerhalb weniger Minuten beim Laden von 25% auf 75% um-
schalten oder beim Entladen in die umgekehrte Richtung.

Da viele der oben aufgeflhrten Betriebsfalle recht haufig auftreten, berticksichtigt das Messsys-
tem des COMPACT beim Laden nur die Spitzen der Spannungswelligkeit. Das hat zur Folge,
dass die mit einem Voltmeter gemessene Batteriespannung bei Beginn der Absorptionsphase
tiefer erscheint, sich aber mit dem automatischen Absenken des Ladestroms richtig einstellt.

Zur Sicherheit setzten Sie sich mit lhrem Handler in Verbindung, um die empfohlenen Lade-
spannungen und Ladestrome flr Ihre Batterie zu erfahren. Die Spannungsschwellen und die
Ladecharakteristik konnen durch Programmierung geandert werden. Die Instruktionen fur die
Programmierung des Batterieladers finden Sie im Abschnitt ,Programmierung®. Die richtige La-
dung der Batterien ist fur die Sicherheit, fur die einwandfreie Funktion und fur die Lebensdauer
unerlasslich.

Die Funktion des Batterieladers ist in der Abbildung unter 4.6 dargestellt.

4.7 Der Umschaltautomat (Transferschalter)

Wenn eine Wechselspannung am Eingang AC IN des HP-COMPACT anliegt, blinkt die LED 1
AC IN. Wenn diese Spannung mit dem mittels dem Drehkopf 23 (Transfer) eingestellten Wert
ubereinstimmt und die Frequenz zwischen 44Hz und 65Hz liegt, wird diese Spannung direkt auf
den Batterielader und auf die Verbraucher am Ausgang AC OUT geschaltet (LED 1 leuchtet).
Die LED 1 (AC IN), LED 7 (TRANSFER) und LED 8 (AC OUT) leuchten. Der Wechselrichter
wird aus und der LED 2 (CHARGER) leuchtet. Diese Schaltung erfolgt immer automatisch, aus-
ser wenn die Funktion Lader und oder Transfer durch entsprechende Programmierung gesperrt
wurde.

Der maximale Strom des Transferschalters betragt 30A (50A fur HPC7048). Das heisst, es
konnen uber diesen Schalter Verbraucher bis maximal 6900 Watt (11500W far HPC7048) be-
trieben werden. Wenn der Batterielader in Betrieb ist, wird ein Teil dieser Leistung fur die La-
dung bendtigt. Dank dem automatischen System zur Stromaufteilung ,Power Sharing“ steht
aber am Ausgang immer die volle Leistung fur die Verbraucher zur Verfliigung.
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Der Transferschalter ist mit dem 30A Sicherungsautomaten (N) (50A fur HPC7048) auf der Ka-
belanschlussseite des HP-COMPACT gegen Uberlast geschiitzt. Sollte dieser Sicherungsau-
tomat ausgelost haben, ist dieser Zustand durch einen vorstehenden Knopf angezeigt. Durch
Eindricken dieses Knopfes wird der Sicherungsautomat wieder zuriickgesetzt.

Bemerkung: Der HP-COMPACT erzeugt im Wechselrichterbetrieb eine reine, sinusférmige und
quarzstabile Ausgangsspannung. Wenn aber der HP-COMPACT vom Netz oder einem Genera-
tor gespeist wird und das Transferrelais aktiv ist, liegt am Ausgang AC OUT die am Eingang
anliegende Spannung. Diese Spannung kann vom HP-COMPACT nicht beeinflusst werden!

4.7.1 Schneller Umschaltmodus des Transfersystems

Der schnelle respektive unterbrechungsfreie Umschaltmodus wird mit dem Schiebeschalter D
.1 ransfer delay” Off im Kabelanschlussteil programmiert.

Das Ziel des HP-COMPACT ist, fur die Verbraucher eine Wechselspannung unterbrechungsfrei
zur Verfugung zu stellen. Wenn die Eingangsspannung AC IN nicht mehr den mit dem Dreh-
knopf 23 eingestellten Werten entspricht, schaltet sich sofort der Wechselrichter ein. Die Um-
schaltung erfolgt in 0.02 Sekunden. Diese schnelle Umschaltung garantiert, dass die unterbre-
chungsfreie Funktion der meisten Verbraucher sichergestellt ist. Liegt am Eingang AC IN wieder
Wechselspannung an, erfolgt erneut die Umschaltung ohne Unterbrechung, und der Wechsel-
richter wird gestoppt.

4.7.2 Verzbgerter Umschaltmodus des Transfersystems

Der verzogerte Umschaltmodus ,Transfer Delay ON* wird mit dem Schiebeschalter D im Kabel-
anschlussteil programmiert. Der HP-COMPACT stellt fur die Verbraucher unterbruchsfrei
Wechselspannung zur Verfugung. Eine sofortige Umschaltung ist jedoch nicht in jedem Fall
sinnvoll oder erwunscht. Zum Beispiel, wenn die Verbraucher mit einem kleinen Notstromgene-
rator betrieben werden. Eine kurzzeitige Uberlastung eines solchen Generators, zum Beispiel
beim Start eines Staubsaugers usw., bewirkt einen kurzzeitigen Einbruch der Spannung. Da in
solchen Fallen eine Umschaltung auf den Wechselrichter nicht sinnvoll ist, kann der Umschalt-
automat mit einer Verzogerung programmiert werden. Wenn der Schiebeschalter (Transfer de-
lay) in der Stellung ,On* steht, erfolgt die Umschaltung auf den Wechselrichter mit einer Verzo-
gerung von 5 Sekunden. Fallt die Spannung unter 100Vac erfolgt die Umschaltung ohne Verzo-
gerung! Die Ruckschaltung Wechselrichter - AC-IN erfolgt ohne Unterbrechung.

4.8 Der Multifunktionskontakt

Im HP-COMPACT st ein frei programmierbares Leistungsrelais eingebaut. Der potentialfreie
Wechselkontakt dieses Leistungsrelais kann Uber die Schraubklemmen G ,AUX CONTACT*
angeschlossen werden.

Mit der Taste 21 ,AUXILIARY CONTACT" kann der Kontakt manuell und unabhangig von Pro-
grammierung und Betriebszustand ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Achtung: wird der Hilfskontakt manuell betatigt ist seine programmierte Funktion inaktiv. LED 6
leuchtet bei manueller Betatigung und LED 5 zeigt den Zustand des Kontaktes.

Das Ein- und das Ausschalten dieses Kontakts kann aber auch frei fur jeden Betriebszustand
des HP-COMPACT programmiert werden. Seiner Anwendung sind somit fast keine Grenzen
gesetzt und bleiben vollstandig Ihren Bedurfnissen und Phantasien Uberlassen.

Beispiele fur die Programmierung sind in Kapitel 5.4 beschrieben.

Dieser Kontakt kann zum Beispiel als Alarmkontakt, als Wechselstromausgang 2. Prioritat, als
Gleichstromausgang, als automatischer Generatorstart, usw. verwendet werden.

In seiner Grundeinstellung ist dieser Kontakt als Alarmkontakt programmiert und wird bei fol-
genden Zustanden aktiv: Ubertemperatur (LED 10) / Uberlast (LED 11) / Unter- oder Uberspan-
nung (LED 12) / OFF (LED 13)

Maximale Kontaktbelastung: 230Vac/12Vdc / 24Vdc / 16Amp.
> 36Vdc / 3Amp.
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Das Programmieren des Hilfskontakts ist im Abschnitt Programmierung beschrieben.

4.9 Die Fernsteuerung RCC-01 y £ INVERTER - CHARGER ~ COMPACT
Als Option kann eine Fernsteuerung am HP- ( e TRANSFER AR )
COMPACT angeschlossen werden. Alle Be- ACN—O O—acour 122?22
dienungselemente und Anzeigen mit Aus- omrcer L[5 werter | 2o0]10
nahme der Pegeleinstellungen sind auf dieser ceser | 7°jgee
Fernsteuerung vorhanden. Die Fernsteue- souskcuaree — O > @g@fgg‘ 2222
rung ist mit einem 20m langen Kabel verse- %002 o owrtem | 0
hen. Die Fernsteuerung ist fur Aufputzmonta- FAUALIEE CHC " | [
ge oder fur den Einbau in Schalttafeln geeig- Pogen @ | O] Battery fglo
net. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben. Conactacive O | O | ) g
Die Programmierung des HP-COMPACT Conactmanal @ | O ] @0 s £
kann auch mit der Fernsteuerung erfolgen. AUXILIARY CONTACT Lo] ONIOFF

Das Vorgehen fur die Programmierung ist im (Program) (Change siatus)
Abschnitt Programmierung beschrieben. N J

In der Fernsteuerung sind ein weiterer

Hilfskontakt und ein Steuereingang eingebaut. Diese beiden Funktionen stehen liber eine
Steckbuchse RJ11/4 zur Verfigung.

Der Hilfskontakt ist ein Arbeitskontakt (max. 0.5A!), welcher unabhangig vom Hilfskon-
takt des HP-COMPACT bei einer Storung der Anlage aktiv ist. Das heisst, es ist ein zu-

satzlicher Alarmkontakt welcher mit einer oder mehrerer der LED 10 - 13 aktiv ist.

Der Steuereingang ist

parallel zur ON/OFF- Tas-

te geschaltet. Mit einer

Impulstaste oder einem CE m_
Impulskontakt kann Uber N ! g
diesen Eingang der HP- 5o o
COMPACT  &ine  bzw, ON/OFF o
ausgeschaltet  werden. g =
VORSICHT: An diesen = iz
Steuereingang darf kei- ok
ne Fremdspannung an- I I 60V/0.5A

gelegt werden.

COMPACT

Remote control

Bestellnummer der Fern-
steuerung: RCC-01

Abmessungen: HxB xT/111.5 x 136.5 x 25mm

4.10 Die Temperatursonde
Entsprechend der Temperatur

andern sich die Betriebs-

spannungen der Blei-Saure-Batterien. Um die Betriebsspannun-
gen entsprechend der jeweiligen Temperatur zu korrigieren,
kann eine Temperatursonde am HP-Compact angeschlossen

werden.

Die Kompensation durch die Sonde betragt —-3mV/°C/Zelle.

Bestellnummer: CT-35
Abmessungen: Hx B x T /58 x 51.5 x 22mm

max.

Dry contact
only p:|g_| | L@ |
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4.11 Fernsteuerung fur die autom. Leistungsaufteilung ,,Power Sharing“ (RPS-01)
Wenn die Fernsteuerung RPS-01 eingesetzt wird, sollte der g

Trimmer (26) “INPUT LIMIT® auf den maximalen Wert eingestellt
werden. Der HP-COMPACT bertcksichtigt jeweils den tieferen
der auf dem Gerat und der Fernsteuerung eingestellten Werte.

Der am Eingang des HP-COMPACT zur Verfugung stehende
Strom wird durch die Leistung der angeschlossenen Stromquelle
bestimmt (Generator, Netz usw.). Der Drehknopf auf der Fern-
steuerung RPS-01 muss auf hdchstens den maximalen Wert der
Stromquelle eingestellt werden.

Wird zum Beispiel ein Generator mit 2000 Watt angeschlossen muss der Drehknopf auf hochs-
tens 8,7A eingestellt werden. Diesen Wert erhalt man, indem die Leistung von 2000 Watt durch
230V geteilt wird. Wenn der HP-COMPACT an eine Stromquelle angeschlossen wird die zum
Beispiel mit einer 6A Sicherung geschutzt ist, muss der Drehknopf auf maximal 6A eingestellt
werden.

Achtung: Wenn der von den Verbrauchern aufgenommene Strom den der angeschlosse-
nen Quelle libersteigt, ist dessen Begrenzung durch den HP-COMPACT nicht méglich!
Das bedeutet, dass der angeschlossene Generator uberlastet werden kann oder die dem
HP-COMPACT vorgeschaltete Sicherung anspricht.

5 Programmierung

ACHTUNG: Der HP-COMPACT kann fiir sehr viele verschiedene Funktionen individuell
programmiert werden. Fiir die meisten Anwendungen aber genugen die Standardeinstel-
lungen. Ein HP-COMPACT welcher entsprechend den Vorgaben dieser Beschreibung in-
stalliert wurde arbeitet nach dem Einschalten mit der Taste ,,ON/OFF“ vollautomatisch
ohne Anderung der Programmierung oder der Einstellungen der Trimmer. Bevor Sie An-
derungen an der Grundeinstellung vornehmen bitten wir Sie diese Beschreibung sehr
genau zu studieren und oder sich bei einer Fachperson zu informieren.

5.1 Standardeinstellungen
Der HP-Compact ist ab Fabrik mit folgender Grundeinstellung programmiert:

- Hilfskontakt: Aktiv bei Alarm oder manuellem Ausschalten (LED 10/11/12/13)

- Batteriespannungen: Unterspannung 11.6V /23.2V [ 46.4V
- Schwebeladung 13.5V /27.0V / 54.0V
- Ladeschlussspannung 14.4V | 28.8V / 57.6V
- Egalisierung 15.3V /30.6V /61.2V
- Absorptionszeit 2 Stunden

5.2 Zuriicksetzen der Programmierung
Wenn der HP-COMPACT an die Batterie angeschlossen wird oder nach einer Unterbrechung
oder einem RESET, ist er immer mit dieser Grundeinstellung programmiert.

Um wahrend dem Betrieb auf die Grundeinstellung zurickzukommen, mussen die drei Tasten
19/20/21 zusammen wahrend mindestens 2 Sekunden gedrlckt werden.

Diese Einstellungen sind auch nach jedem Unterbrechung der Batteriespeisung wieder
aktiv!
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5.3 Batteriespannungen und Ab-
sorptionsdauer

Die Schaltspannungen (Unterspan-
nung, Schwebeladung, Ladeschluss
und Egalisierung) sowie die Dauer der
Absorptionsladung koénnen geandert
werden.

Die Anzeige dieser Spannungen und
der Zeiten im Programmiermodus er-
folgen entsprechend dem nachste-
henden Schema:

Die Programmierung erfolgt gemass

w
D

4:
]

o o b
I 1 1

= 10
- 1
- 12

13

= RESET ALARM
(select)

= Over Temp
=— Overload

=— Batt Low/High

— OFF

— ON/OFF
(Change status)

folgenden Schritten:

Die Taste 21 (Programm) zusammen mit der Taste 19 (Change status) mind. 2 Sekunden
lang drucken.

Mit der Taste 20 (select) die zu andernde Batterieschwelle oder Absorptionsdauer wahlen.

e Unterspannung LED 13
e Schwebeladung LED 12
e Absorption (Ladeschluss) LED 11

Egalisierung LED 10

Absorptionszeit LED 10/11/12/13

Mit der Taste 19 (Change status) die gewunschte Spannung oder Dauer einstellen (LED
14/15/16/17/18). Die jeweiligen Werte sind in der nachstehenden Tabelle aufgefuhrt.

Falls gewunscht, mit der Taste 20 (select) eine weitere zu andernde Schaltspannung oder
Dauer wahlen.

Mit der Taste 19 (Change status) auch diese gewlinschte Spannung oder Dauer einstellen.

Wird wahrend 20 Sekunden keine Taste gedruckt, werden die eingestellten Werte automa-
tisch gespeichert und der HP-COMPACT schaltet in den normalen Betriebszustand zurtck.

Durch Programmierung geanderte Spannungsschwellen und Zeiten werden erst beim
nachsten Ladezyklus aktiv!

Unterspannung | Schwebeladung| Absorption Egalisierung | Absorpt.
LED 13 LED 12 LED 11 LED 10 Dauer
LED | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V
14 112.0[24.048.013.7|27.4|54.8|16.2|32.4|64.816.2|32.4|64.8 4 h
15 [11.8]23.6/47.213.6[27.2|54.4/15.6[31.2/62.4/15.9|31.8|63.6 3h
16 |11.6|23.2 | 46.4 | 13.5|27.0|54.0 | 15.0| 30.0 | 60.0 | 15.6 | 31.6 | 62.4 2h
17 [11.4]122.8/45.6|13.4|26.8|53.6 |14.4|28.8|57.6 | 15.3|30.6|61.2 1h
18 [11.2]122.4/144.8]13.3|26.6|53.2|14.2|28.4|56.8|15.0|30.0/60.0 | 0—1Min.

Die fettgedruckten Werte entsprechen den Standardeinstellungen.

Nicht geeignete Spannungsschwellen konnen die Lebensdauer der Batterien stark ver-
mindern oder gar zur Zerstorung der Batterie fihren! Informieren Sie sich darum vorher

eingehend bei lhrem Handler.

Betriebsanleitung
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5.4 Hilfskontakt

Der Hilfskontakt kann grundsatzlich fur jeden Betriebszustand programmiert werden. Die Pro-
grammierung ist fur einen oder mehrere Betriebszustande des HP-COMPACT moglich. Wird
der Kontakt fur mehrere Zustande programmiert ist er aktiv sobald sich der HP-COMPACT in
einem der programmierten Zustande befindet. Das heisst die Arbeit des Kontaktes entspricht
einer logischen ODER- Funktion. Als Betriebszustand wird jeweils die einer LED zugeord-
nete Funktion bezeichnet, zum Beispiel LED 8 (AC OUT).

Die Programmierung des Hilfskontakts erfolgt geméass folgenden Schritten:

- Die Taste 21 (Programm) mind. 2 Sekunden lang drucken. Die LED 4 ,Programm®
leuchtet als Zeichen, dass sich der HP-COMPACT im Programmodus befindet. Die
fur den Hilfskontakt bereits programmierten Zustande blinken.

- Mit der Taste 20 (select) den gewunschten Zustand wahlen bei welchem der Kontakt
aktiviert werden soll. Nicht erwlinschte Zustdande mussen mit der Taste 19(Change
Status) geldscht werden! Zum Beispiel die vier in der Grundeinstellung aktivierten Zu-
stande (LED 10-13).

- Mit der Taste 19 (Change status) den Zustand bestatigen.
- Um weitere Zustande zu programmieren diesen Vorgang wiederholen.

- Wird wahrend 20 Sekunden keine Taste gedrickt, werden die eingestellten Werte au-
tomatisch gespeichert und der HP-COMPACT schaltet in den normalen Betriebszu-
stand zurtck.

- Zur Kontrolle der Programmierung muss von neuem die Taste 20 langer als 2 Sekun-
den gedruckt werden. Die programmierten Zustande werden durch blinkende LED's
angezeigt. Nach 20 Sekunden schaltet der HP-COMPACT automatisch wieder in den
Betriebsmodus zuruck.

5.4.1 Der Hilfskontakt als Generatorstart

Wenn die Batteriekapazitat (LED 15 — 18) fur die Programmierung des Hilfskontaktes verwen-
det werden soll, missen folgende Bedingungen beachtet werden.

Wenn bei einer bestimmten Restkapazitat der Batterie mit dem Hilfskontakt eine Notstromver-
sorgung gestartet werden soll, missen zwei Batteriekapazitaten programmiert werden. Die ers-
te (z.B. Batterie 50% LED 17) fur das Starten resp. Aktivieren des Hilfskontaktes und der zweite
(z.B. Batterie 100% LED 15) fur den Stop resp. zum deaktivieren des Hilfskontaktes. Bei dieser
Programmierung arbeitet der Hilfskontakt mit dem am tiefsten eingestellten Zustand und fallt
nach der Ladung beim Erreichen des hoheren programmierten Zustandes ab.

Beispiel : Generatorstart mit HP-COMPACT

FUr das Programmieren des Hilfskontakts fur den Generatorstart bei 25% und Stop bei 75%
der Batterie mussen folgende Schritte ausgeflhrt werden:

- Taste AUX. CONTACT (Program) 21 mind. 2 Sekunden driicken. Danach werden die be-
reits Programmierten Zustande durch blinken angezeigt. (Fabrikeinstellung LED
10/11/12/13) Da diese Zustande fur den Generatorstart nicht gewunscht sind, missen
sie geldscht werden.

- Mit der Taste (select) 20 die zu I6schenden LED’s anwahlen (aktive LED’s blinken) und
mit der Taste Program 21 Contact active ausschalten. Mit der Taste select die nachste
zu léschende LED anwahlen und mit der Taste Programm l6schen usw. bis alle nicht
gewunschten Zustande geldscht sind.

- Danach mit der Taste select 20 die LED 17 anwahlen und mit der Taste Program 21 den
Kontakt aktivieren. Der Generator wird beim Loschen der LED 17 starten.

- Danach mit der Taste select 20 die LED 16 anwahlen und mit der Taste Program 21
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den Kontakt aktivieren. Der Generator wird beim Aufleuchten der LED 16 abschalten.

- Wird wahrend 30 Sekunden keine Taste aktiviert geht die Anzeige automatisch in den
normalen Betriebszustand zurtck.

- Zur Kontrolle kann die Taste Program wieder langer als 2 Sekunden gedrtickt werden.
Die programmierten Zustande werden durch Blinken angezeigt.

5.4.2 Der Hilfskontakt fiir Verbraucher 2. Prioritéat

Oft ist es sinnvoll, dass Verbraucher mit grosser Leistung oder minderer Prioritat nicht oder nur
teilweise Uber den Wechselrichter (Batterie!) betrieben werden. Solche Verbraucher werden am
besten mit dem Hilfskontakt zu- resp. abgeschaltet.

Soll zum Beispiel ein Verbraucher nur betrieben werden, wenn das Netz vorhanden ist oder der
Generator lauft, muss der Hilfskontakt auf den Zustand des Transfersystems (LED 7) program-
miert werden. Es ist auch moglich, dass solche Verbraucher bei Netz- oder Generatorbetrieb
und bei mindestens halbvoller Batterie funktionieren sollen. Daflur muss der Hilfskontakt auf den
Zustand des Transfersystems (LED 7) und auf die Batteriezustandsanzeige z.B. LED 15+16
programmiert werden.

Der Hilfskontakt ist fur einen maximalen Strom von 16A (3600VA) ausgelegt. Grossere
Verbraucher kénnen Uber einen entsprechenden Leistungsschitz betrieben werden welcher
vom Hilfskontakt gesteuert wird.

5.4.3 Manuelle Betatigung des Hilfskontakts

Der Hilfskontakt kann jederzeit mit der Taste 21 (AUX. CONTACT) betatigt werden. Die LED 6
,Ccontact manual“ leuchtet als Information, dass der Kontakt manuell betatigt wurde, und LED 5
,contact active® leuchtet, wenn der Kontakt aktiv ist. Mit einem zweiten Tastendruck wird der
Kontakt deaktiviert. Mit dem dritten Tastendruck wird die automatische Funktion des Kontakts
wiederhergestellt.

5.5 Sperren von Funktionen

Im HP-COMPACT koénnen die Funktionen Lader, Wechselrichter oder Transfer (bypass) durch
Programmierung gesperrt werden. Fur Standardanwendungen sind solche Sperrungen nicht
notig. Es gibt aber Anwendungen woflr solche Sperrungen sinnvoll sind.

Das Programmieren solcher Sperrungen wird gemass folgendem Ablauf ausgefuhrt:

Taste 20 (Select) mind. 2 Sekunden lang dricken — Einstieg in den Programmodus fur Sper-
rungen.

In diesem Programmodus leuchten die LED's der nicht gesperrten Funktionen und die LED's
der gesperrten Funktionen blinken. Die Funktionen deren Sperrungen programmiert werden
konnen sind: Lader (LED 2), Transfer (LED 7) und Wechselrichter (LED 9).

Durch kurzes Drucken der Taste 20 (Select) wird jeweils auf den nachsten moglichen Sperrzu-
stand weiter geschaltet bis die LED's der gewlinschten zu sperrenden Funktionen blinken.

20 Sekunden nach dem letzten Tastendruck werden automatisch die so eingestellten Zustande
ubernommen und die Anzeige des HP-COMPACT schaltet in den normalen Betriebsmodus zu-
ruck.

Im normalen Betriebsmodus werden die gesperrten Funktionen durch Blinken der jeweiligen
LED angezeigt.

5.5.1 Anzeige der verschiedenen Sperrzustande

O |LED gel6scht
® |LED blinkt
@ | LED leuchtet
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acn— @ —O—D—O- @ — acour

eI-DJ 9 — INVERTER

CHARGER — 9

Standard Einstellung, keine Funktion ist gesperrt

acn— @ —O—D—O- O — acour
I—D—lo @ — INVERTER

CHARGER — e

Die Wechselrichter-Funktion ist gesperrt. Transfer
und Batterielader arbeiten normal. Bei Stromunter-
brechung am Eingang wird sich der Wechselrichter
nicht einschalten (verhindert die Entladung der Bat-
terie bei langen Unterbrechungen)

acn— @ —OO- O — Acour
CHARGER — @ ol-DJ

9 — INVERTER

Die Batterielader und die Transfersystem Funktio-
nen sind gesperrt. Nur der Wechselrichter ist aktiv

acn— @ —O—D—O- O — Acour
CHARGER — e o @ — INVERTER

Die Wechselrichter- und die Lader-Funktionen sind
gesperrt. Nur das Transfersystem ist aktiv voraus-
gesetzt die Eingangsspannung und die Frequenz
sind korrekt

6 Wartung

Ausser der erwahnten periodischen Kontrolle der Anschlisse benétigt der HP-COMPACT keine
Wartung. Halten Sie das Gerat sauber und wischen Sie es mit einem feuchten Lappen von Zeit

zu Zeit ab.

7 Konformitatserklarung CE

Hiermit erklaren wir, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte den folgenden Nor-

men entsprechen:

- EN 50081 1/11, EN 55014 — EN55022, EN 50091-2, EN 60950, EN 6100-3-2, IEC 801 11 /11l /
IV, CEI 555, LVD 73 /23 / EEC, EMC Dir. 89 /336 / EEC
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8 Technische Daten

Modell

HPC2512

HPC4024

HP(C5048

HPC7048

Wechselrichter

Nominalspannung der Batterie

12V

24V

48V

48V

Eingangsspannungsbereich

9.5-17V

19-34V

38-68V

38-68V

Nominalleistung bei 25°C

2500 W

4000 W

5000 W

7000 W

Maximalleistung 30 Min. bei 25°C

2800 W

4500 W

6000 W

8000 W

Maximalleistung 5 Sek.

3 x Pnom

Maximale Last

bis Kurzschluss

Asymmetrische Last max.

bis Pnom

Lasterkennung einstellbar (standby)

1bis25W

Cos ¢

0.1-1

Wirkungsgrad max.

93 %

94 %

96 %

96 %

Eigenverbrauch AUS/Standby/EIN

1.4/1.8/10 W

1.7/2116 W

2/2.5/18 W

213125 W

Ausgangsspannung

230 Vac

0/-

10%)

Ausgangsfrequenz quarzgesteuert

50Hz + 0.05%

Max. Verzerrung

<2%

Dynamisches Verhalten 0 — 100 %

0.5ms

Uberlast- und Kurzschlusschutz

Automatischer Stop nach 3 Versuchen

Ubertemperaturschutz

Akustische Warnung vor Stop — autom. Restart

Batterielader (4 Stufen) I-U-Uo-Gasung (je 25 Zyklen)

Effektiver Ladestrom einstellbar

0-110A

0—-100A

0-70A

0-90A

Einstellbare Leistungsaufteilung (Power Sharing)

1-30A

1-30A

1-30A

1-50A

Maximale Eingangsspannung

265 Vac

Minimale Eingangsspannung

einstellbar von 150 bis 230 Vac

Frequenzbereich

45-65Hz

Leistungsfaktorkorrektur (PFC)

EN 61000-3-2

Batterieliberwachung (Werte frei programmierbar)

Absorptionsladedauer

0-4 Std.

Ladeschlussspannung

14.4V

28.8V

576V

576V

Schwebeladung

13.6 V

27.2V

54.4V

54.4V

Gasung, je 25 Zyklen

156V

312V

624V

62.4V

Entladeschlussspannung

10.8 V

216V

43.2V

43.2V

Temperaturkompensation (Option CT-35)

-3mV / °C/ Zelle

Allgemeine Daten

Potentialfreier Multifunktions-Wechselkontakt

16 A — 250 Vac

Max. Strom uber Transfersystem

30 A/6.9kVA

30 A/6.9 kVA |

30A/6.9kVA

50 A/ 11.5 kVA

Umschaltzeit

<20 ms

Gewicht

33 kg

39 kg

41 kg

48 kg

Abmessungen H x B x L [mm]

242/288/480

242/288/480

242/288/480

242/288/500

Schutzart IP

IP 20

CE Konformitat

EN50081 I/, EN 55014 — EN 55022, EN 61000-3-2
IEC 801 I/ll/1/1V, CEI 655, IEC 1000-3-2, LVD 73/23/EEC

Betriebstemperatur

-20 bis 55°C

Ventilation

ab 45°C

Gerauschpegel ohne / mit Liftung

<10dB/<35dB

Empfohl. Batteriekapazitat (C10)

> 5 x Pnom/Unom

Garantie

2 Jahre

Optionen

Fernsteuerung (112 x138 x 25mm / 20 m Kabel)

RCC-01

Fernsteuerung fir Eingangsstromaufteilung (20 m Kabel)

RPS-01

Batt. Temperatursonde (58 x 51.5x 22mm / 3 m Kabel)

CT-35

Anderungen vorbehalten
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